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SWIADECTWO Z BADAN

numer : 2317
PRODUCENT: P.U.H. SKWIERCZ-INSTAL Andrzej Skwiercz
84-123 Potchowo, ul. Sw. Agaty 32A
METODA BADANIA: PN-EN 303-5:2012
PRODUKT: Kociot grzewczy na paliwo state
TYP: automatyczny - peletowy
NAZWA PRODUKTU: HEITZ BIO 34 moc [KW] 34
RODZAJ PODAWANIA PALIWA: automatyczny, slimakowy, napedzany motoreduktorem
IKLASA KOTLA: 5
DATA WYKONANIA BADAN: 27.06.2017.
RODZAJ PALIWA: pelet drzewny DIN+

WYNIKI BADAN:

MCC NOMINALNA - 100% 33,8 kW

PARAMETR Jednostka (10% O,) NORMA 5 klasa (10% O,)
co [mg/m3] 120 Max 500

OGC [mg/m3] 1 Max 20

PYL [mg/m3] 1 Max 40
SPRAWNOSE: (%] 89,2 Min 88,5

MOC MINIMALNA - 30% 9,3 kw

PARAMETR Jednostka (10% O,) NORMA 5 klasa (10% O,)
co [mg/m3] 290 Max 500
0GC [mg/m3] 2 Max 20
PYL [mg/m3] 12 Max 40
SPRAWNOSC: [%] 90,8 Min 88,5

Podstawa wydania swiadectwa: Sprawozdanie z badan nr 23/17

Laboratorium P.W.T.K. TERMO-TECH
o$wiadcza, ze powyzsze wyniki badan dotyczg wylgcznie wykazanych powyzej badanych
produktéw. Zabrania sie powielania niniejszego $wiadectwa inaczej niz w catosci. /

»jermo-Tech” Autoryzowat:
Przedsigbiorstwo Wdrozes Technlki Kotiowe] Sp. z 0.0,
Laboratorium Badawcze
ul. Cdlewnicza 1
26-220 Staporkow

Staporkoéw, dn. 19.09.2017.




